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Введение 
Сегодня, согласно [1], в России основные 
проблемы, связанные с эксплуатацией и контро-
лем состояния воздушных линий (ВЛ) различных 
классов напряжения, условно можно разделить на 
три вида: 
• отсутствие системного подхода в организа-
ции обслуживания, контроля и оценки состояния, 
планирования и производства ремонтов ВЛ; 
• отсутствие четкой системы подготовки и ве-
дения полной и качественной базы данных по ре-
монтно-эксплуатационной и нормативно-техниче-
ской документации; 
• недостаточность уровня подготовки линей-
ного и инженерно-технического персонала элек-
тросетевых предприятий для решения фактиче-
ских задач эксплуатации ВЛ. 
В связи со всеми вышеперечисленными про-
блемами, очевидна необходимость не просто сис-
темы диагностики или разработки новых методов 
контроля состояния ВЛ, а комплексной системы, 
способной на основе всей полученной информа-
ции формулировать необходимые решения по 
дальнейшей эксплуатации этих ВЛ. 
 
Постановка задачи 
В данной работе предпринята попытка реше-
ния существующих проблем на основе разрабо-
танной системы оценки состояния ВЛ, состоящей 
из средства обеспечения диагностики (представ-
ленного в виде мультикоптера со съемными бло-
ками) и математической модели (реализуемой в 
дальнейшем в виде программного комплекса), для 
определения оптимальных решений для после-
дующей эксплуатации ВЛ, в том числе корректи-
ровки циклов ремонтных работ, повышения эф-
фективности эксплуатации, а также для решения 
задач технического перевооружения и реконст-
рукции ВЛ. Более того, математическая модель, в 
данном случае, позволит не только создать базу 
данных на основе полученных измерений, но и 
анализировать полученную статистику и выявлять 
различные связи и зависимости. Также полученная 
информация может быть использована в рамках 
решения задачи управления электросетевыми ак-
тивами и для повышения точности оценки состоя-
ния ВЛ. 
Разработанная модель мультикоптера конст-
руктивно представляет собой мультикоптер со 
съемными блоками: управления, диагностирова-
ния, измерений и передачи и хранения данных. 
Каждый блок выполняет свои функции, но изме-
рительный и диагностический блоки могут быть 
«доборными» и в зависимости от необходимости 
детализации оценки состояния доукомплектованы 
необходимым оборудованием для проведения тре-
буемых измерений или испытаний.  
Математическая модель для оценки состоя-
ния ВЛ выполняется на базе агрегированной ин-
формации, полученной с мультикоптера с помо-
щью методов искусственного интеллекта на базе 
разработанной системы принятия решений, опи-
санной в [2, 3]. 
 
Анализ статистики отказов ЛЭП 
Для определения степени актуальности задачи 
диагностирования воздушных ЛЭП был произве-
ден анализ статистики повреждений воздушных 
ЛЭП крупного энергоузла Свердловской области 
за 2006–2010 гг. 
Все отключения ЛЭП были укрупненно раз-
делены на три основные группы: 
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(ВЛ), в том числе обзору методов и средств ее реализации. Выделены актуальные проблемы эксплуата-
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решения представленных проблем предлагается разработка диагностического комплекса для оценки со-
стояния ВЛ, состоящего из двух подсистем: беспилотного летательного аппарата (мультикоптера) с мо-
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интеллекта, на базе данных, полученных с помощью мультикоптера. В статье также представлено опи-
сание прототипа диагностического мультикоптера. Проведенный анализ показал, что разрабатываемый 
комплекс позволит решить актуальные проблемы эксплуатации ВЛ и увеличить надежность их работы. 
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• отключения по вине эксплуатирующей орга-
низации (пробой изоляторов, перегорание прово-
дов и грозотросов, повреждение опор, падение 
древесины, неправильная работа устройств защи-
ты и др.); 
• отключения по вине сторонних организаций 
и третьих лиц (набросы, подсечка проводов, валка 
деревьев и др.); 
• отключения из-за стихийных бедствий (в ре-
зультате гололеда, сильного ветра, наводнения, 
пожара, грозы и др.). 
На рис. 1 представлена динамика изменения 
количества отключений для каждой из групп в 
период 2006–2010 гг. На рис. 2 представлена ди-
намика изменения количества часов вынужденно-
го простоя поврежденных ЛЭП за рассматривае-
мый период. 
Из рис. 1 и 2 видно, что наибольший ущерб 
приходится на отключения по вине эксплуати-
рующей организации, другими словами из-за не-
соответствующего или несвоевременного обслу-
живания и диагностирования состояния ЛЭП и ее 
элементов. Заметим, что отключения данного типа 
влекут за собой самые длительные простои ЛЭП, 
что, в свою очередь, может привести к серьезному 
ущербу из-за недоотпуска электроэнергии. Более 
того, количество повреждений данной категории 
имеет склонность к увеличению с каждым годом, 
что также нельзя не учитывать. 
В представленной работе был выполнен бо-
лее детальный анализ повреждений первой груп-
пы – по вине эксплуатирующей организации.  
В рамках анализа рассматривались устойчивые 
повреждения, т. е. те повреждения, которые при-
водят к отключению ЛЭП и влекут за собой зна-
чительные издержки. При этом отключения были 
разделены на группы по повреждаемому элемен-
ту: провода, грозотросы, изоляторы, опоры. В от-
дельную группу были выделены отключения 
вследствие падения деревьев. На рис. 3 представ-
лены графики распределения отключений в период 
2006–2010 гг. 
 
Рис. 1. Изменение количества отключений ЛЭП  
из-за различных типов повреждений по годам 
 
 
Рис. 2. Изменение времени простоя ЛЭП  
из-за различных типов повреждений по годам 
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Из рис. 3 видно, что реже всего повреждаются 
конструкции опор, а чаще всего отключения про-
исходят из-за падения деревьев. Причем тенденция 
повреждаемости проводов и падений деревьев 
имеет явно положительную динамику. 
Произведенный анализ статистики отключе-
ний показал, что задачи диагностирования воз-
душных ЛЭП играют важную роль для обеспече-
ния надежной работы энергосистемы. Представ-
ленные причины отказов ЛЭП позволяют сделать 
вывод о видах диагностирования, которые целесо-
образно выполнять для снижения вероятности по-
вреждений, вне зависимости от того, носят ли они 
обязательный характер, согласно нормативной 
документации РФ, или нет. На основе выполнен-
ного анализа и [5] была выполнена оценка суще-
ствующих методов диагностирования по наибо-
лее крупным узлам ЛЭП (для которых, согласно 
статистике, наиболее часто характерны отключе-
ния) и выявлены наиболее информативные мето-
ды для определения состояния ЛЭП и ее элемен-
тов. Результаты представлены в таблице. Типы 
отказов приведены в порядке убывания вероятно-
сти их возникновения согласно имеющейся ста-
тистике. 
Из таблицы видно, что в качестве превентив-
ных методов диагностирования в некоторых слу-
чаях целесообразно использовать совместно не-
сколько различных методов диагностирования. 
Это усложняет задачу в случае проведения диаг-
ностики человеком как с точки зрения техническо-
го обеспечения и квалификации персонала, так и с 
точки зрения обработки и анализа полученных 
данных. Поэтому автоматизация в таких условиях 
необходима не только на уровне диагностирования 
состояния оборудования, но и на уровне анализа 
результатов, полученных в ходе использования 
этих методов, – для повышения точности оценки 
состояния ЛЭП и определения корреляционных 
связей и зависимостей отключений от различных 
факторов.  
Таким образом, целесообразной является раз-
работка модульного автоматизированного устрой-
ства комплексного диагностирования воздушных 
ЛЭП, представленного в данной работе. 
 
 
Рис. 3. Изменение количества отключений ЛЭП из-за различных типов повреждений  
по вине эксплуатации по годам 
 
Выбор типов диагностики для снижения вероятности устойчивых повреждений ЛЭП 
Тип отказа Возможные типы диагностирования 
Падение дерева Визуальный осмотр трассы ЛЭП 














Хальясмаа А.И., Близнюк Д.И.,         Диагностический комплекс для оценки 
Романов А.М.          состояния воздушных линий электропередачи 
Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика».  
2015. Т. 15, № 4. С. 46–53  49
Перспективные направления  
оценки состояния ВЛ 
Потребность в разработанной системе объяс-
няется необходимостью обеспечивать максималь-
но автоматизированную оценку состояния ЛЭП на 
базе различных методов диагностирования и из-
мерений при минимально возможном участии 
человека в течение длительного периода времени 
и при минимально возможной стоимости ее вне-
дрения.  
На сегодняшний день известно несколько 
способов размещения оборудования для диагно-
стирования (измерений) состояния ЛЭП:  
• стационарное – в виде систем мониторинга, 
устанавливаемое на самой ЛЭП и ее элементах, 
как, например, в системах Dilin, описанных в [1]; 
• портативное – в виде систем периодического 
контроля, т. е. с помощью переносной диагности-
ческой и измерительной аппаратуры. 
Портативная реализация в свою очередь мо-
жет быть условно разделена на два вида: обследо-
вания ЛЭП с земли и с воздуха (аэродиагностика). 
Сегодня аэродиагностика реализуется либо с по-
мощью пилотируемых летающих аппаратов (при-
влечение малой авиации [2] или, для высоких клас-
сов напряжения ЛЭП, многоцелевых вертолетов 
типа Ми-2, Ми-8 [3]) или беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА): безмоторных (в виде аэростатов 
или планеров) и моторных (самолетного типа [4], 
вертолетного типа [5], дирижабли и т. д.).  
Очевидно, что стационарное оборудование 
для оценки состояния ЛЭП с точки зрения экс-
плуатации является наиболее надежным и обладает 
повышенным рабочим ресурсом по сравнению с 
аэродиагностикой, но требует существенных фи-
нансовых вложений на закупку, монтаж и эксплуа-
тацию оборудования. Аэродиагностика в противо-
вес стационарным системам позволяет исследо-
вать протяженные участки ЛЭП при помощи од-
ного аппарата, что существенно снижает затраты 
на обслуживание и диагностику ЛЭП, а также по-
зволяет осуществлять методы профилактического 
контроля ВЛ в труднодоступной местности. 
Среди всех видов аэродиагностического обо-
рудования приоритетным направлением является 
использование БПЛА, так как пилотируемые ап-
параты требуют существенных вложений по срав-
нению с БПЛА, как с точки зрения оснащения са-
мого оборудования необходимыми дополнитель-
ными системами, так и с точки зрения подготовки 
персонала [6].  
Данная статья посвящена отдельной группе 
БПЛА – моторных вертолетного типа, а именно 
мультикоптерам. Представленный вид БПЛА об-
ладает рядом преимуществ и недостатков, описан-
ных во многих работах [7–9]. Необходимо рас-
смотреть в первую очередь недостатки мультикоп-
теров и пути их устранения в рамках решения за-
дачи оценки состояния ВЛ.  
Главным недостатком мультикоптеров при 
оценке состояния ЛЭП является малое время ра-
боты такого оборудования, которое составляет  
от 30 мин до 1,5 ч. Поэтому главной задачей для 
мультикоптеров (в том числе и для других БПЛА) 
является обеспечение автономной работы ком-
плекса в течение длительного времени с малым 
электропотреблением, и в то же время с возмож-
ностью подзарядки его бортовых аккумуляторов 
без участия человека. 
Вторым недостатком можно назвать сильное 
влияние метеорологических условий на полеты 
БПЛА вблизи ЛЭП. При наличии ветра провода и 
опоры ЛЭП создают турбулентные потоки, кото-
рые оказываются существенными для малораз-
мерных БПЛА. В сочетании с электромагнитными 
помехами, которые ухудшают качество показаний 
датчиков навигационной системы БПЛА, такие 
потоки могут привести к потере устойчивости ап-
парата в воздухе и его крушению. 
Использование мультикоптера только для за-
крепления измерительного блока на грозотросе 
частично решает проблему малого времени авто-
номной работы, так как существенно сокращается 
время нахождения БПЛА в воздухе. Также в этом 
случае потенциально возможно избежать негатив-
ного влияния турбулентностей за счет взлета на 
большом расстоянии отЛЭП и снижения на нее 
сверху. Однако последнее возможно только в ус-
ловиях поля. В стесненных условиях, например, на 
узкой лесной просеке БПЛА придется взлетать в 
непосредственной близости от проводов и деревь-
ев, макушки которых также создают турбулентные 
потоки. 
Кроме того, необходимость периодической 
посадки мультикоптера на землю требует посто-
янного наличия человека в зоне его работы для 
предотвращения кражи или вандализма по отно-
шению к БПЛА. 
 
Диагностика ЛЭП с помощью  
мультикоптера 
В представленной работе предлагается новое 
решение: система оценки состояния ЛЭП на базе 
мультикоптера, позволяющая решить проблемы, в 
том числе связанные с использованием типов 
БПЛА, описанных выше. Предлагается использо-
вать мультикоптер, оснащенный различными бло-
ками и интегрированным захватным устройством 
(рис. 4). 
На рис. 5 представлена схема функциониро-
вания данного комплекса. Взлет осуществляется в 
условиях поля на большом удалении от ЛЭП, по-
зволяя избегнуть тем самым турбулентностей воз-
духа (рис. 5, а). 
Далее при помощи спутниковой навигацион-
ной системы, он позиционируется над проводами 
ЛЭП, между двух опор на 50 м выше грозотроса 
(рис. 5, б). При помощи встроенной камеры, на-
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правленной в сторону земли, и системы технич
ского зрения мультикоптер локализует грозотрос и 
осуществляет снижение к нему (рис. 5,
Для первичного захвата троса на мультико
тере снизу, в непосредственной близости от кам
ры, расположено механическое захватное устро
ство, которое автоматически защелкивается при 
попадании в него троса. Момент защелкивания 
определяется по срабатыванию концевого датчика 
на захватном устройстве. После этого винты мул
тикоптера плавно останавливаются, и он под с
Рис. 4. Конструкция мультикоптера: 1 
стическое оборудование; 3 
обеспечения горизонтального перемещения по тросу; 4 
ческое захватное устройство; 5 
матической посадки на трос; 6 
ноги; 7 – ролики для горизонтального перемещения по тросу; 
                         
а) 
г) 
Рис. 5. Функционирование комплекса: а 
                   г – смена позиции; д – присоединение к грозотросу; е 
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ким образом, чтобы после закрепления на тросе 
оно смотрело вниз. Для перемещения по тросу в 
горизонтальной плоскости используются винты 
мультикоптера, воздушный поток которых откло-
няется при помощи поворачиваемой закрылки 
(см. рис. 4).  
Горизонтальная ориентация мультикоптера на 
тросе поддерживается при помощи разницы ско-
ростей вращения винтов левого и правого борта. 
При необходимости осуществить диагностику ме-
жду следующими двумя опорами ЛЭП комплекс 
перемещается на середину текущего участка, при 
помощи винтов переворачивается и стабилизиру-
ется выше уровня грозотроса (рис. 5, е), отцепля-
ется от него и поднимается на 50 м выше ЛЭП. 
Далее мультикоптер позиционируется на середине 
следующего участка и выполняет на него посадку 
описанным выше способом. 
В предложенном решении сокращение энер-
гопотребления по сравнению с другими системами 
на базе мультикоптеров достигается за счет со-
кращения времени свободного полета. После вы-
вешивания на тросе исчезает необходимость ком-
пенсации силы тяжести при помощи винтов, кото-
рые с этого момента используются только для го-
ризонтального перемещения и поддержания ори-
ентации, что значительно энергоэффективнее по-
лета. Для экономии энергии в случаях, когда тре-
буется длительное поддержание мультикоптера на 
одном и том же месте, в комплексе предусмотрены 
специальные тормоза (см. рис. 4). 
Для отработки предложенного решения был 
создан прототип на базе любительского набора для 
создания квадрокоптера DJI f450 (рис. 6). 
 
 
Рис. 6. Прототип мультикоптера 
 
В качестве полетного контроллера, обеспечи-
вающего стабилизацию и полет квадрокоптера, 
было выбрано открытое решение ArduCopter. Ос-
новной причиной такого выбора послужила воз-
можность изменения исходных кодов программ-
ного обеспечения контроллера, которая позволяет 
интегрировать в него режимы посадки и движения 
вдоль грозотроса. Дополнительным достоинством 
ArduCopter является поддержка им спутниковой 
навигационной системы ГЛОНАСС. 
Для реализации системы технического зрения 
и стратегического уровня системы управления 
комплексом на квадрокоптер был дополнительно 
установлен одноплатный компьютер на базе про-
цессора Texas Instruments семейства DaVinci 
TMS320DM365 с подключенной к нему цифровой 
камерой OmniVision OV2643. 
Для автоматической локализации троса при 
помощи системы технического зрения был разра-
ботан алгоритм на базе преобразования Хафа, ко-
торое широко применяется для определения границ 
взлетно-посадочной полосы на видеоизображении 
[10–16]. В данных момент ведется реализация дан-
ного алгоритма на базе одноплатного компьютера 
комплекса с целью обеспечения в дальнейшем пол-
ностью автоматической посадки на трос. 
 
Заключение  
Анализ статистики отключений ВЛ, представ-
ленный в данной статье, наглядно демонстрирует 
необходимость поиска новых решений в области 
оценки их технического состояния и еще раз под-
черкивает актуальность представленной работы.  
Разработанный комплекс оценки техническо-
го состояния ВЛ является совокупностью не толь-
ко средств диагностики и измерений с помощью 
различных методов, но и интеллектуального ана-
лиза полученных в ходе этих измерений данных. 
Также данный комплекс направлен на решение 
существующих проблем, связанных с эксплуата-
цией БПЛА и на повышения эффективности их 
использования для анализа состояния ЛЭП. 
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Paper is devoted to the problems of overhead power lines (OHL) state assessment. Special attention is given
to its method and technics overview. Urgent OHL maintenance problems and possible reasons of breaking its 
operation were defined based on OHL failure statistical analysis. New diagnostic system for these problems 
solving is proposed. The system consists of two subsystems: unmanned aerial vehicle (multicopter) with modular
diagnostic blocks and OHL state assessment system. OHL state assessment is performed by means of artificial 
intelligence techniques, which input is data obtained by multicopter. Also the paper contains description of
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diagnostic multicopter prototype. Performed analysis shows that proposed system allows to solve urgent prob-
lems of OHL maintenance and to improve its reliability. 
Keywords: overhead lines (OHL), state assessment, diagnostics, multicopter, aerodiagnostics. 
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